PROGRAMMAZIONE EROGAZIONE POMPE CONCEPT 8 PRESSO BUZZI GUIDONIA 

VENTILATORE F2M 250
POMPA 1 ventilatore lato ventola
1) 258 Minuti 4h
2) 258 minuti 4h
POMPA 2 ventilatore lato giunto
1) 284 Minuti 5h
2) 284 minuti 5h
POMPA 3 motore lato giunto
1) 710 Minuti 12h
2) 710 minuti 12h
POMPA 4 motore lato ventola
1) 790 Minuti 13h
2) 790 minuti 13h


VENTILATORE F2M 270
POMPA 1 ventilatore lato ventola
1) 258 Minuti 4h
2) 258 minuti 4h
POMPA 2 ventilatore lato giunto
1) 284 Minuti 5h
2) 284 minuti 5h
POMPA 3 motore lato giunto
1) 710 Minuti 12h
2) 710 minuti 12h
POMPA 4 motore lato ventola
1) 790 Minuti 13h
2) 790 minuti 13h


VENTILATORE F2M 290
POMPA 1 ventilatore lato ventola
1) 258 Minuti 4h
2) 258 minuti 4h
POMPA 2 ventilatore lato giunto
1) 284 Minuti 5h
2) 284 minuti 5h
POMPA 3 motore lato giunto
1) 710 Minuti 12h
2) 710 minuti 12h
POMPA 4 motore lato ventola
1) 790 Minuti 13h
2) 790 minuti 13h



VENTILATORE F2M 310
POMPA 1 ventilatore lato ventola
1) 258 Minuti 4h
2) 258 minuti 4h 
POMPA 2 ventilatore lato giunto
1) 284 Minuti 5h
2) 284 minuti 5h
POMPA 3 motore lato giunto
1) 710 Minuti 12h
2) 710 minuti 12h
POMPA 4 motore lato ventola
1) 790 Minuti 13h
2) 790 minuti 13h


VENTILATORE F2M 320
POMPA 1 ventilatore lato ventola
1) 258 Minuti 4h
2) 258 minuti 4h
POMPA 2 ventilatore lato giunto
1) 284 Minuti 5h
2) 284 minuti 5h
POMPA 3 motore lato giunto
1) 710 Minuti 12h
2) 710 minuti 12h
POMPA 4 motore lato ventola
1) 790 Minuti 13h
2) 790 minuti 13h



VENTILATORE F2M 300
POMPA 1 ventilatore lato ventola
1) 258 Minuti 4h
2) 258 minuti 4h
POMPA 2 ventilatore lato giunto
1) 284 Minuti 5h
2) 284 minuti 5h
POMPA 3 motore lato giunto
1) 710 Minuti 12h
2) 710 minuti 12h
POMPA 4 motore lato ventola
1) 790 Minuti 13h
2) 790 minuti 13h


VENTILATORE F2M 280
POMPA 1 ventilatore lato ventola
1) 258 Minuti 4h
2) 258 minuti 4h
POMPA 2 ventilatore lato giunto
1) 284 Minuti 5h
2) 284 minuti 5h
POMPA 3 motore lato giunto
1) 710 Minuti 12h
2) 710 minuti 12h
POMPA 4 motore lato ventola
1) 790 Minuti 13h
2) 790 minuti 13h



VENTILATORE F2M 260
POMPA 1 ventilatore lato ventola
1) 258 Minuti 4h
2) 258 minuti 4h
POMPA 2 ventilatore lato giunto
1) 284 Minuti 5h
2) 284 minuti 5h
POMPA 3 motore lato giunto
1) 710 Minuti 12h
2) 710 minuti 12h
POMPA 4 motore lato ventola
1) 790 Minuti 13h
2) 790 minuti 13h

