· CILINDRO 1 
Possibile usura cuscinetti pompa + possibile usura parastrappi.(si consiglia revisione e sostituzione cuscinetti)
· POMPA 2 MANDATA ACQUA UTILIZZI
Rotore motore squilibrato.(Si consiglia equilibratura)
· POMPA 4 MANDATA ACQUA UTILIZZO

Possibile usura del cuscinetto motore lato giunto + possibile allentamento meccanico. (Si consiglia revisione e sostituzione cuscinetti).
· POMPA 2 FRIGO
Possibile usura cuscinetto lato opposto giunto si (consiglia di tenere sotto controllo.)
· POMPA PRIMO STACCO
Possibile usura cuscinetti della pompa + squilibrio.(Si consiglia revisione + sostituzione cuscinetti)
· POMPA TERZO STACCO

Rotore del motore e pompa squilibrati.(si consiglia revisione ed equilibratura)
· POMPA QUARTO STACCO
Possibile squilibrio e disallineamento di motore e pompa + possibile allentamento meccanico.(Si consiglia revisione ed equilibratura)
· POMPA OLIO CALDAIA EPC 2500

Possibili problemi di frequenze elettriche sul motore + possibile usura cuscinetti pompa.(Si consiglia revisione con sostituzione dei cuscinetti)
