Da: paolo.maggi@it.abb.com [mailto:paolo.maggi@it.abb.com] 
Inviato: mercoledì 11 dicembre 2013 18:06
A: Ternullo Michele
Cc: piero.cozzi@it.abb.com; Bruzzo Vittorio; Silvi Marcello
Oggetto: Re: Fw: I: RIG 394 Anomalia Motore Fornito Da ABB
Priorità: Alta
 

Buonasera, 

in riferimento al motore di cui in oggetto, come ABB siamo disponibili ad assumerci le ns responsabilità qualora c'è ne fossero, in quanto il report da Voi allegato indica solo la presenza di un valore di resistenza di isolamento e indice di polarizzazione basso che può essere causato benissimo da un accumulo di umidità all'interno del motore stesso. Vi chiediamo se il motore in oggetto è stato durante il periodo di non marcia con le scaldiglie accese oppure no. Infine il valore del tangdelta / delta tangdelta misurato non dà nessuna indicazione sul grado di compattezza del materiale isolante in quanto non esiste nessuna normativa a livello internazionale che dia degli indicatori sui valori del tangdelta / delta tangdelta, ci sono solo delle indicazioni in merito al trend di questi valori. 

Come ABB ribadiamo la disponibilità ad eseguire c/o la propria fabbrica di Vittuone l'apertura e ispezione gratuita del motore in oggetto. 

Cordialmente 
Paolo Maggi 

