	

	

	







	
	M.E.: _____________   

B.P.: ______________



	HP
	
	

	kW
	245
	

	Costruttore
	Helmke
	

	Anno Acquisto
	
	

	Nr. di Fabbric.
	HI176266
	

	Tipo
	GMV 315/380 L-X
	

	VOLT ARM.
	440 V
	

	AMP ARM.
	625 A
	

	VOLT ECC.
	220 V
	

	AMP ECC.
	12,5 A
	

	Giri
	1500
	

	Isolam. Classe
	F
	












	
	

	02/04/16
	ISOLAMENTO ARM. = 0,19 MOHM
ISOLAMENTO ECC. = 200 MOHM                                     915 (NERO),  916 (BLU)

TIPO SPAZZOLA = EG319P  H 64   L 40   P 25(12,5 +12,5) Capicorda F.8
STATO DELLE SPAZZOLE = Spazzole 90%



	
	

	
	ISOLAMENTO ARM. =   MOHM
ISOLAMENTO ECC. =  MOHM
TIPO SPAZZOLA = EG319P  H 64   L 40   P 25(12,5 +12,5) Capicorda F.8
STATO DELLE SPAZZOLE = 
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	ISOLAMENTO ARM. =   MOHM
ISOLAMENTO ECC. =  MOHM
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	

	
	ISOLAMENTO ARM. =   MOHM
ISOLAMENTO ECC. =  MOHM
TIPO SPAZZOLA = EG319P  H 64   L 40   P 25(12,5 +12,5) Capicorda F.8
STATO DELLE SPAZZOLE = 




